
EWH 30, 50, 80, 100, 120, 150, 200 Basis
EWH 30, 50, 80, 100, 120, 150, 200 Basis N

Водонагреватель электрический аккумуляционный 
от 30 до 200 литров
Инструкция по монтажу и эксплуатации

Русский
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Для пользователя и сервисного специалиста

1.	 Инструкция по эксплуатации и монтажу
Аккуратно храните данную инструкцию, при смене владельца передавайте ее новому владельцу. 
Перед работами по техническому обслуживанию и каким-либо ремонтом ознакомить с ней 
специалиста. В тексте данной инструкции электрические аккумуляционные водонагреватели могут 
иметь такие технические названия, как: прибор, устройство, аппарат, водонагреватель и т. п.

2.	 Монтаж

2.1	 Настенный монтаж
Водонагреватели EWH 30 ... 200 basis / basis N смонтировать в помещении с положительной 
температурой вблизи точки разбора воды, штуцерами для подключения воды вниз.
Крепежный материал, используемый для монтажа водонагревателя, должен подбираться в 
соответствии с прочностью стены. Необходимо учитывать вес водонагревателя вместе с залитой в 
него водой (см. таблицу технических параметров).
Расположение необходимых для монтажа винтов указано на рис. 5 и 6. Кронштейн для 
вертикального монтажа и кронштейн для горизонтального монтажа в зависимости от исполнения 
водонагревателя входят в комплект поставки.

2.2	 Подключение воды
Водонагреватель должен устанавливаться авторизованным специалистом с соблюдением данной 
инструкции по монтажу, а также действующих норм и предписаний.
Подключение воды выполняется закрытым (стойким к давлению) для снабжения нескольких точек
разбора.
Водонагреватель приспособлен для подключения к системам, выполненным из пластиковых труб.
Указания по подключению к системам пластиковых трубопроводов: В случае неполадки могут 
возникать температуры до 95 °C (макс. 0,6 МПа). Используемые пластмассовые трубы должны быть 
рассчитаны на такие условия.

Опасность повреждения 
Если давление воды в водопроводе выше 5 бар, то в линии подачи холодной воды
должен быть установлен редуктор.
Внимание: Прибор находится под давлением. Во время нагревания излишки воды, 
образующиеся при тепловом расширении, капают из предохранительного клапана. Если 
вода продолжает капать и после нагрева, то нужно сообщить об этом специалисту.
Перед подключением водонагревателя к водопроводу его необходимо тщательно промыть, чтобы в 
водонагреватель или в предохранительное устройство не попали чужеродные частицы.

Водонагреватель необходимо устанавливать в соответствии с рис. 10. Водонагреватель
обязательно должен устанавливаться с мембранным защитным клапаном.
Защитный клапан защищает водонагреватель от недопустимо высокого возрастания давления.
Нужно регулярно проверять работоспособность предохранительного клапана.
Водонагреватели модельного ряда EWH Basis в качестве принадлежности оснащены защитным 
клапаном без блокиратора обратного потока. Водонагреватели модельного ряда EWH Basis N в 
качестве принадлежности оснащены защитным клапаном с блокиратором обратного потока.
На защитный клапан необходимо регулярно воздействовать, чтобы предотвратить заедание из-за 
известковых отложений, т. е. проверять слив воды не реже 1 раза в 6 месяцев. 
Отвод капающей воды из защитного клапана должен всегда оставаться открытым в атмосферу. 
Отвод капающей воды необходимо подключить к сточной трубе с постоянным обратным уклоном, 
гарантирующим беспрепятственный отвод воды.
Заполнение: После подключения водонагревателя открыть запорный клапан. После этого открыть 
кран горячей воды. Если из него течет вода, то водонагреватель заполнен. 
Тогда закрыть сливной кран и проверить герметичность установки.

Ни в коем случае не включайте водонагреватель в электросеть, не проверив, 
действительно ли он полностью заполнен водой!
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2.3	 Электрическое подключение 2
1	 Клемма подключения рабочей лампы
2	 Клемма подключения рабочей лампы
3	 Входная сторона регулятора
4	 Защитный проводник (подключить непосредственно к приваренному к емкости винту М6)
5	 Тепловое предохранительное реле
6	 Регулятор температуры
7	 Неоновая лампа
8	 Нагревательный элемент
A(L) 	 L-клемма регулятора
B(N)	 N-клемма регулятора
C	 Нижняя часть обшивки
D	 Внешний корпус прибора
E	 Анод
F	 Бак
R	 Эл. сопротивление 560 Ом

Электрическое подключение водонагревателя должно производиться с соблюдением данной 
инструкции по монтажу, а также действующих норм и предписаний. „При этом необходимо в 
особенности соблюдать определения по сооружению сильноточных установок с номинальным 
напряжением до 1000 VN“, Правила устройства электроустановок и предписания местного 
предприятия энергоснабжения. Устройства предназначены только для жесткого подключения 
к сети переменного тока 220 В ~. При этом в питающем кабеле должно быть установленное 
заводом-изготовителем расцепляющее устройство с расстоянием между контактами минимум 3 мм 
на всех полюсах (например, предохранитель).

Электрическое подключение разрешается выполнять только силами 
квалифицированного специалиста.

У настенных водонагревателей EWH 30 ... 200 Basis разводка выполнена на заводе по схеме 
соединений 2.

2.4	 Ввод в эксплуатацию
Первый ввод в эксплуатацию водонагревателя и нагрев воды должен контролировать специалист.
При необходимости температура воды может устанавливаться на регуляторе температуры, который 
находится на нижнем кожухе (см. Рис. 1).
При незначительном расходе горячей воды или большом содержании извести в воде 
рекомендуется устанавливать режим энергосбережения „E“ примерно при 55-60 °C.
В определенные промежутки времени или после отбора горячей воды вода в водонагревателе 
подогревается автоматически.
Водонагреватель рекомендуется отключать от сети только на время длительного отсутствия.
Благодаря высококачественной теплоизоляции из полиуретановой пены, не содержащей фреонов, 
потери тепла воды, находящейся в водонагревателе, незначительны.
При угрозе замерзания воды, находящейся в нефункционирующем водонагревателе, 
установленном в помещении с минусовой температурой, водонагреватель следует опорожнить.

Опасность замерзания Прибор защищен от замерзания только в том случае, если на 
него подается напряжение питания. Если прибор отсоединен от сети, то при опасности 
замерзания его следует опорожнить. Незащищенными остаются группа безопасности и 
водопровод. 

2.5	 Управление термостатом 1
	 Позиция незамерзания

E	 Позиция энергосбережения (ок. 60 °C)

	 Температурный диапазон (ок. 70 °C)
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2.6	 Техническое обслуживание
Снаружи водонагреватель не требует никакого особого обслуживания. Чистку наружных частей 
водонагревателя производить только мягкой салфеткой или влажной губкой. Не допускается 
применять никаких абразивных веществ или агрессивных моющих средств.

Внимание! При всех работах с водонагревателем полностью отключить его от сети!
Для обеспечения длительного ресурса рекомендуется установленный в водонагревателе анод 
для защиты от коррозии (магниевый анод) подвергать ежегодной инспекции специалистом. В 
регионах с жесткой водой может потребоваться более часто производить эту проверку - получите 
необходимую информацию у монтера или непосредственно в предприятии водоснабжения!
Водонагреватель защищен от избыточного нагрева защитным термоограничителем, который 
обрывает ноль и фазу. Если защитный термоограничитель сработал, то необходимо вызвать 
авторизованного специалиста для проведения ремонта. После срабатывания предохранительного 
температурного ограничителя его можно сбросить нажатием на кнопку, расположенную на 
регуляторе под кожухом распределительного устройства  (с обозначением Safety).

2.7	 Технические параметры.

!

Тип
EWH Basis 
30 / 30 N

EWH Basis 
50 / 50 N

EWH Basis 
80 / 80 N

EWH Basis 
100 / 100 N

EWH Basis 
120 / 120 N

EWH Basis 
150 / 150 N

EWH Basis 
200 / 200 N

Номинальное
напряжение

перем. 230 В 1/N/PE ~

Потребление
мощности

 
Вт

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200

Номинальный
объем

 
л

30 50 80 100 120 150 200

Потребление
мощности в режиме
готовности

кВтч/
сут

 
0,73

 
0,93

 
1,16

 
1,48

 
1,71

 
2,01

 
2,90

Потребляемое
количество
смешанной воды

при 40 °C  (1)

 
 
л

 
 

56,2

 
 

101,5

 
 

144,3

 
 

186

 
 

227,9

 
 

291

 
 

385,3

Вес (собственный) кг 16 21 26 30 34 41 50
Вес (заполненного) кг 46 71 106 130 154 191 250
Размеры	 A мм 100 100 100 100 100 100 100
	 B мм 296 296 274 274 274 274 274
	 C мм 47 47 28 28 28 28 28
	 D мм 390 390 470 470 470 470 470
	 E мм 530 591 583 735 889 1125 1425
	 H мм 585 840 810 962 1116 1352 1652
	 I мм 102 296 255 255 255 255 255
	 K мм 386 386 485 485 485 485 485
	 M мм 78 78 75 75 75 75 75
	 X мм G 1/2“ G 1/2“ G 3/4“ G 3/4“ G 3/4“ G 3/4“ G 3/4“
Допустимое 
рабочее давление

MPa 0,6

Класс защиты Защита от струй воды (IP 25)
Приемка по
качеству

см. идентификационную пластину

(1)  Температура холодной воды на подаче 15 °C и температура бойлера 65 °C
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2.8	 Габариты 4
Габариты водонагревателя (см. таблицу „Технические параметры“)
Основные элементы водонагревателя
1	 Нагревательный фланец
2	 Магниевый анод
3	 Выпускная труба
4	 Регулятор температуры
5	 Монтажная консоль
6	 Сигнальная лампочка

2.9	 Схема установки 3
1	 Защитный клапан
2	 Блокиратор обратного потока, Опционально
3	 Штуцер для проверки давления, Опционально
4	 Запорный клапан, Опционально
5	 Редуктор, Опционально
6	 Точки забора, Опционально
7	 Сливная воронка / сифон

Гарантия
Условия и порядок гарантийного обслуживания определяются отдельно для каждой страны. За информацией о 
гарантии и гарантийном обслуживании обратитесь пожалуйста в представительство AEG в Вашей стране.

!  Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию и обслуживание могут проводиться только компетентным 
специалистом в соответствии с данной инструкцией.

!  Не принимаются претензии по неисправностям, возникшим вследствие неправильной установки и 
эксплуатации прибора.

Окружающая среда и вторсырьё
Мы просим вашего содействия в защите окружающей среды. Выбрасывая упаковку, соблюдайте 
правила переработки отходов, установленные в вашей стране.



Контактная информация

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten · Subject to errors and technical changes! · Sous réserve d‘erreurs et de modifications techniques!
Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! · Correzioni riservati · Salvo error o modificación técnica! · Rätt till misstag och
tekniska ändringar förbehålls! · Excepto erro ou alteração técnica · Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy! · Omyly a technické změny
jsou vyhrazeny! · A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! · Boэможность неточностей и технических изменений не исключается!
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www.aeg-haustechnik.ru
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Markenvertrieb AEG              
Gutenstetter Straße 10                  
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